25.220.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 25.220.2000 (160-1000)

Tanimi PN 10, Celik borulu, serpantinli, PLAKALI ISI DEGISTIRGECLERI (ESANJORLERI) (Olgii: Adet)
Birimi

Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi

Fasikl Isitma Sistemleri Tesisati

Birim Fiyatlan

Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Birim Fiyatlar Grafigi

Birim Fiyatlar

Yapim Sartlar

iki akiskan arasinda hizli ve yliksek verimli isi transferini gergeklestirmek igin, 1si transfer plakalarinin
yuzeyleri akiskani ylksek tirbilansl bir akisa zorlayacak sekilde tasarlanmis, kolayca sékulebilir yapida
contali tip ve plakalari iginde tutan, basinci kargilayan gévde ve baglanti elemanlarindan olan, plakalar AlSI
316 kalitede paslanmaz malzemeden imal edilen ve plaka kalinhdi 0,5 mm, contalar ¢calisma sartlarina
uygun dzelliklerde, sizdirmazlik gérevini saglayabilen NBR veya EPDM malzemeden, contalar, plaka
Uzerinde agilan deliklere oturtulan veya plaka Uzerine gegcmeli, sokulup degistirilebilir tip olup, ayrica bir
yapistirma islemi olmayan, baski Plakalari 6n ve arka baski plakalarinin malzeme kalitesi St 37-2 kalite
celikten Uretilmis ve epoxy boya ile kaplanmis, kullanilacak gerdirme saplamalarin sinifi ise en az 8,8
kalitesinde, galvanizlenmis St. 37-2 olan plakal 1s1 degistirgeclerinin isletme basinci 10 bar olmalidir.
Esanjorler onayl projede belirtilen degerlere gore segilecek, Segim degerleri datalarini igeren raporlar
idarece onaylanmasina muteakip esanjorin yerine montaji yapilacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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